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Sxxx: SVILUPPO COMPLESSIVO DEL RIVESTIMENTO IN CENTIMETRI (esempio S90 = 90  centimetri)
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DN 3" (colore rosso); DN 2" (colore blu)

Idrante soprasuolo UNI45 in cassetta in acciaio zincata colore rosso
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Condotta premente impianto idrico antincendio:
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Hxxx: ALTEZZA DEL TRATTO ESPRESSO IN CENTIMETRI (esempio H90 = 90 centimetri)

Lxxx: LUNGHEZZA DEL TRATTO ESPRESSO IN CENTIMETRI (esempio L500 = 500 centimetri)

Sxxx: SVILUPPO COMPLESSIVO DEL RIVESTIMENTO IN CENTIMETRI (esempio S90 = 90  centimetri)

Saracinesca a sfera:

DN 3" (colore rosso); DN 2" (colore blu)
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Sala Convegni - Piano Rialzato (+4.03 m)
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Interventi volti all'ottenimento del
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sito in via S. Antonio s.n.
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Rivestimento in cartongesso della tubazioni rete idranti
Scale 1:10

Vasca prefabbricata di riserva idrica antincendio
Scale 1:10

Controsoffitto Sala Convegni - impianto rilevazioni fumi
Scale 1:10

Tubazione in aciaio zincato S.S. dim. 2"

Angolare  di rinforzo con rete tipo "Aquapanel Exterior Reinforcing Tape"

Collare di sostegno tipo "GIA STO1" dim. 2"

Rasatura con stucco tipo "Knauf Aquapanel Exterior Basecoat" rinforzata - sp. 5 mm

Pannello in cemento rinforzato tipo "Knauf Acquapanel Outdoor" da 12.5 mm

Vite con testa a tromba fosfatata a croce per cartongesso Ø3.5x35 mm

Guide ad "U" perimetrali dim. 27x30 mm

Tassello ad espansione in nylon con vite in acciaio M6x50 mm

Mensola con profilo a "C" pesante 41x41 mm

Tassello metallico ad espansione TSA M8x80 mm

Magrone di sottofondazione Rck 5

Calcestruzzo di fondazione Rck 30

Armatura in rete elettrosaldata a doppio strato dim. 20x20 cm  fi12 mm

Saracinesca a corpo piatto - Ø 3"

Tronchetto flangiato in acciaio zincato - Ø3"

Sigillatura della forometria con giunto bentonitico

Serbatoio in c.a.v. - capacità 13 mc

Vite con testa croce per legno Ø3.5x35 mm

Canale chiuso in PVC 60x40mm

Raccordo a stringere PG

Cavo FTE29OHM16 PH120 300/300V 2x1.5 mmq

Modanatura controsoffitto esistente

Controsoffitto a cassettoni esistente

Base porta rilevatore

Raccordo a stringere PG

Cavo FTE29OHM16 PH120 300/300V 2x1.5 mmq

Rilevatore foto-ottico di fumo

Controsoffitto a cassettoni esistente
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